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Муниципальное унитарное предприятие 

«Инженерные сети г. Долгопрудного» 

141707, Московская область,  

г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.11,  

Тел./факс:  (495) 408-78-30, тел.: (495) 408-66-18 

http://www.mup.dolseti.ru; e-mail: mup@dolseti.ru 

ИНН/КПП 5008032317/500801001 

 
    ___________________ № ________________________ 
 
    На № ______ от _______________________ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 147 

 

Наименование абонента МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» 

Наименование объекта КХА 

 

 

Дата отбора, место отбора                     

Питьевая вода холодного централизованного водо-

снабжения  

 

1-4 кварталы 2023 г.,  

Место отбора проб – согласно  

«Рабочей программе производственного контроля 

качества питьевой воды, поступающей от АО «Мо-

сводоканал» на период 2022-2027г.г. 

НД, на соответствие которым  

проводятся испытания 

СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и  

требования к обеспечению безопасности и безвред-

ности для человека факторов среды обитания» раз.  

 

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на 

станциях водоподготовки и в трубопроводных рас-

пределительных системах».  

 

 

 

НД, регламентирующий отбор 

проб 
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Результаты испытаний: 

 

 

№ 

п/п 

Место 

отбора проб 

  

 

Наименование 

определяемого 

 показателя 

Перио-

дичность 

отбора 

проб 

 

 

Норматив 

(ПДК), не 

более 

Результаты испытаний 

1  

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квар-

тал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Водопроводные насосные станции 3-го подъема 

 

1 

 

 

 

Г.О  

Долгопрудный 

Новый бульвар 

д.20 

Органолептические показатели 

 

 

Мутность 

 

2 раза в 

месяц 

2,6 ЕМФ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Цветность 2 раза в 

месяц 

20  

градусы 

14,6 15,2 13,3 13,1 

Неорганические показатели 

Хлор  

остаточный  

свободный 

еже-

квар-

тально 

0,3-0,5 

мг/л 

0,10 0,12 0,11 0,09 

Железо общее еже-

квар-

тально 

0,3 мг/л < 0,1  <0,1 < 0,1 < 0,1 

2 Г.О  

Долгопрудный  

Лихачевский 

проспект д.74/2 

 

Органолептические показатели  

Мутность 

 

2 раза в 

месяц 

2,6 ЕМФ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Цветность 2 раза в 

месяц 

20  

градусы 

15,5 14,1 13,8 12,9 

Неорганические показатели 

Хлор 

остаточный  

свободный 

еже-

квар-

тально 

0,3-0,5 

мг/л 

0,12 0,12 0,13 0,11 

Железо общее еже-

квар-

тально 

0,3 мг/л < 0,1 <0,1 <0,1 < 0,1 

3 Мкр-н 

 Хлебниково 

Ул. Горького 

Органолептические показатели 

 

 

Мутность 

 

2 раза в 

месяц 

2,6 ЕМФ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Цветность 2 раза в 

месяц 

20  

градусы 

13,6 13,4 12,9 11,9 

Хлор остаточ-

ный  

свободный 

2 раза в 

месяц 

0,3-0,5 

мг/л 

0,09 0,15 0,14 0,11 

4 Мкр-н  

Шереметьев-

ский  

ул. Магистраль-

ная 

Органолептические показатели 

 

Мутность 

 

2 раза в 

месяц 

2,6 ЕМФ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Цветность 2 раза в 

месяц 

20  

градусы 

14,5 14,9 15,0 14,2 

Хлор остаточ-

ный  

свободный 

2 раза в 

месяц 

0,3-0,5 

мг/л 

0,11 0,09 0,12 0,08 
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Пожарные гидранты   

 

мкр-н  

Шереметьево 

5 Ул. Централь-

ная д. 9А 

Органолептические показатели 

 

Мутность 

 

2 раза в 

месяц 

2,6 ЕМФ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Цветность 2 раза в 

месяц 

20  

градусы 

14,9 13,8 14,2 12,9 

Хлор остаточ-

ный  

свободный 

2 раза в 

месяц 

0,3-0,5 

мг/л 

0,1 0,11 0,14 0,1 

6 Ул. Загорская 

д.26/15 

Органолептические показатели 

 

 

Мутность 

 

2 раза в 

месяц 

2,6 ЕМФ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Цветность 2 раза в 

месяц 

20  

градусы 

13,8 14,2 14,5 13,7 

Хлор остаточ-

ный  

свободный 

2 раза в 

месяц 

0,3-0,5 

мг/л 

0,08 0,1 0,09 0,11 

7 Ул. Загорская 

д.9/4 

Органолептические показатели 

 

 

Мутность 

 

2 раза в 

месяц 

2,6 ЕМФ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Цветность 2 раза в 

месяц 

20  

градусы 

15,5 15,7 14,9 13,9 

Хлор остаточ-

ный  

свободный 

2 раза в 

месяц 

0,3-0,5 

мг/л 

0,09 0,12 0,11 0,1 

8 Ул. Ленина д.11 Органолептические показатели 

 

 

Мутность 

 

2 раза в 

месяц 

2,6 ЕМФ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Цветность 2 раза в 

месяц 

20  

градусы 

13,6 13,9 13,1 13,6 

Хлор остаточ-

ный  

свободный 

2 раза в 

месяц 

0,3-0,5 

мг/л 

0,11 0,12 0,15 0,09 

Пожарные гидранты мкр-н Хлебниково 

 

 

9 Органолептические показатели 

 

 

Ул. Госпиталь-

ная д.8 

Мутность 

 

2 раза в 

месяц 

2,6 ЕМФ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Цветность 2 раза в 

месяц 

20  

градусы 

14,6 15,4 15,2 13,7 

Хлор  

остаточный  

свободный 

2 раза в 

месяц 

0,3-0,5 

мг/л 

0,09 0,10 0,11 0,12 
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10 Ул. Тимирязев-

ская д.4 

 

 

Органолептические показатели 

 

Мутность 

 

2 раза в 

месяц 

2,6 ЕМФ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Цветность 2 раза в 

месяц 

20  

градусы 

14,8 14,2 15,0 14,2 

  Хлор  

остаточный  

свободный 

2 раза в 

месяц 

0,3-0,5 

мг/л 

0,33 0,32 0,32 0,37 

11 Ул. Ленинград-

ская д18 

Органолептические показатели 

 

 

Мутность 

 

2 раза в 

месяц 

2,6 ЕМФ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Цветность 2 раза в 

месяц 

20  

градусы 

13,6 14,2 13,9 13,1 

Хлор  

остаточный  

свободный 

2 раза в 

месяц 

0,3-0,5 

мг/л 

0,11 0,09 0,12 0,1 

 

 

 

 

            Начальник испытательной лаборатории ___________________________Данилов С.С. 


